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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZARACH

“Nasz znak: HK.0443.1.19.6.2023

JAKOSC WODY

Zary, dnia 23.03.2023 r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Trzebielu
ul. Kosciuszki 14a

68-212 Trzebiel

PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

, W sprawie

jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Zarach po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan prébek wody pobranych
w dniu 28.02.2023 r., w ramach nadzoru, nr sprawozdania OL-LMiP-263-265/2023, OL-LBS-263-264/2023,
OL-LBS-265/2023 oraz DL.OBS.9051.00284.2023 z wodociagu publicznego w Czaplach — SUW oraz woda

na sieci wodociagowej, ktory stanowi wlasno$¢ Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe]

J/ Trzebielu, ul. Kosciuszki 14a, 68-212 Trzebiel, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych do badan laboratoryjnych w dniu 28.02.2023 r., przez przedstawicieli

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zarach, z wodociagu publicznego w Czaplach

wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia

z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2294).

Jednoczesnie informuje, Zze korzystanie z wody nie stanowi zagrozenia dla zdrowia jej uzytkownikow,

a o jej jakosci nalezy poinformowac odbiorcow.

Do wiadomosci:
1. Wojt Gminy Trzebiel, ul. Zarska 41, 68-212 Trzebiel
2. aa. HK :

Sporzqdzila: A. Bozek
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZARACH

Zary, dnia 23.03.2023 r.

Zaktad Gospodarki Komunalnej
1 Mieszkaniowej w Trzebielu
ul. Kosciuszki 14a

68-212 Trzebiel

= Nasz znak: HK.0443.1.17.6.2023

JAKOSC WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zarach po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranych
w dniu 28.02.2023 r., w ramach nadzoru, nr sprawozdania OL-LMiP266/267/2023, OL-LBS-266/2023,
OL-LBS$-267/2023 oraz DL.OBS.9051.00285.2023 z wodociagu publicznego w Zarkach Wielkich — SUW
oraz woda na sieci wodociggowej, ktory stanowi wlasno$¢ Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Trzebielu, ul. Kosciuszki 14a, 68-212 Trzebiel, stwierdza przydatnos$¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza prébek wody pobranych do badan laboratoryjnych w dniu 28.02.2023 r., przez przedstawicieli
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zarach, z wodociggu publicznego w Zarkach Wielkich
wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r.,

poz. 2294).

Jednoczesnie informuje, ze korzystanie z wody nie stanowi zagrozenia dla zdrowia jej uzytkownikow,

a o jej jakosci nalezy poinformowaé odbiorcow.
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Do wiadomosci: '
1. W6jt Gminy Trzebiel, ul. Zarska 41, 68-212 Trzebiel
2. aa. HK

Sporzqdzila: A. Bozek



POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZARACH

68-200 Zary ul. Podchorazych 23A
tel. (068) 470 62 58, fax (068) 470 6259 j rt vy 70t
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezany/, . . .. J M r {/02 o
ePUAP: PSSEZARY l/SkrytkaESP Sptetnens

e-mail: psse.zary@sanepid.gov. nlunph
NIP: 928-17-42-524

C“:“;h

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZARACH

Zary, dnia 25.04.2023 r.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w Trzebielu
ul. Kosciuszki 14a

68-212 Trzebiel

Nasz znak: HK.0443.1.18.8.2023

—

JAKOSC WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOZYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie § 21 ust.1, pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie
jakosei wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zarach po zapoznaniu si¢ ze sprawozdaniami z badan probek wody pobranych
w dniu 28.02.2023 r., w ramach nadzoru, nr sprawozdania OL-LBS-261-262/2023, OL-LMiP-261/262/2023
oraz w dniu 04.04.2023 r. w ramach kontroli wewnetrznej, nr sprawozdania 102/2023-5, 102/2023-6 oraz
102/2023-7 z wodociggu publicznego w Trzebielu — SUW oraz woda na sieci wodociagowej, ktéry stanowi
wlasnos¢ Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu, ul. Kosciuszki 14a, 68-212
Trzebiel, stwierdza przydatnos¢ wody do spozycia przez ludzi.

Analiza probek wody pobranych do badan laboratoryjnych w dniu 28.02.2023 r., przez przedstawicieli
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zarach oraz 04.04.2023 r. przez laboratorium
badawcze ekosystemy-JT Teterycz Jerzy ul. Kozuchowska 10e, 65-364 Zielona Goéra z wodociagu
publicznego w Trzebielu wykazala, ze woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom § 3 ust.]
rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz. U. z2017 r., poz. 2294).

Jednoczesnie informuje, ze korzystanie z wody nie stanowi zagrozenia dla zdrowia jej

uzytkownikow, a o jej jakosci nalezy poinformowaé odbiorcow:.
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Do wiadomosci:

1. Wéjt Gminy Trzebiel, ul. Zarska 41, 68-212 Trzebiel
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